
保管用

お問い合わせ先：　株式会社　共立電照
TEL：0985-65-6700

【製品概要】

入力電圧 電源周波数 器具質量 保護等級

【器具の保守・点検】

※型式末尾C=透明カバー、M=マットカバーです。

※照明器具の配線工事は必ず工事店、電気店（有資格者）などに依頼してください。

FDD900EN18SV313H-C/M
FDD900EM18SV313H-C/M

   一般の方の配線工事は法律で禁止されています。

FDD900EW18SV313H-C/M

照　明　器　具　取　扱　説　明　書
投光器　ＬＥＤ照明器具

≪　初期光束補正機能付き　電源別置型　≫

IP65
屋外・屋内スポーツ

施設等

使用場所製品型式 適合ＬＥＤ球

・ご覧になったあとは、この「取扱説明書」を必ずお客様にお渡しください。

　
警
告

●取付けは取付工事方法に従い確実におこなってください。不確実な取付けをしますと発火・感電・落下によるけがの恐れがあります。

●接地工事は電気設備技術基準に従い、D種（第三種）接地工事を確実におこなってください。接地が不完全な場合、発火・感電の恐れがあります。

●交流電源の投入は、必ずLED専用電源と照明器具との接続を行ってから投入してください。接続を行わず（無負荷状態）、一度でも交流電源を投入

した場合は出力線にDC100Vをはるかに越える高電圧が発生します。この際は、交流電源を切って約5分経過する（内部コンデンサの電荷が自然

放電する）までは出力線に触れたり、照明器具との接続等をしないでください。大電流が流れ、発火・感電・故障の原因となります。

●交流電源と照明器具との接続の際は、LED専用電源の入出力極性（一次側：AC入力、二次側：DC出力）に注意してください。また、DC出力側の

LED-23-UNIT

※適合ＬＥＤ球の色温度が変わる場合（2700Ｋ、3000Ｋ等）は製品型式の最後に（27）又は(30)と記載しております。

AC100～240V 50/60Hz 22.4kg

施工者様への安全上のご注意

警　告

極性（+：赤色リード線、-：青色リード線）に注意して照明器具との接続を行ってください。逆極性接続は故障に到ります。

●照明器具を改造しないでください。発火・感電・故障の原因となります。

注
意

●振動や衝撃のある場所、有機溶剤や腐食性物質のある場所では使用しないでください。発火・感電・落下によるけがの原因となります。

●水抜き穴のある照明器具は、水抜き穴が地方向を向くように取り付けてください。それ以外の取付けは、浸水による発火・感電・故障の原因となります。

●電源電圧と周波数が照明器具の入力電圧（定格±6%）及び電源周波数と一致していることを確認して取付けてください。誤った電源電圧・周波数で

使用すると、照明器具の故障により発火・感電の原因となります。

●周囲の温度は-10℃～40℃の範囲でご使用ください。範囲外で使用すると発火・感電・故障・不点灯等の原因となります。

●器具全体や一部及び前面部に材質を問わず、覆ったり被せたりしないでください。高温による発火・感電・故障の原因となります。

本説明書を必ずご覧になった上で、正しくご使用ください。

●この照明器具は下向き一般屋外用（防雨型）です。それ以外の場所では使用しないでください。発火・感電の原因となります。

●この照明器具は不燃物を使用した取付面に取り付けてください。可燃物に取付けた状態で使用しますと、発火・感電・落下の原因となります。

●3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けるとまれに発火・感電・落下などに至る場合があります。

●照明器具やＬＥＤ球を布や紙などで燃えやすいもので覆わないでください。発火・感電の原因となります。

●ＬＥＤ球交換の際には、本体表示にしたがって、指定されたＬＥＤ球を使用してください。

指定以外のＬＥＤ球を使用すると発火や故障の原因となります。

●照明器具を改造しないでください。発火・感電・故障の原因となります。

●万一、煙が出たり、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、発火・感電の原因となります。

すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して工事店に修理をご依頼ください。

注　意
●ＬＥＤ球交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行なってください。やけど・感電の原因となります。

●ＬＥＤ球と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具の表示にしたがって十分な距離をとってください。

商品の退色だけでなく、発火の原因となります。

●汚れを落とす場合は石鹸水にひたした柔らかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で拭きあげてください。

●安全に使用するため、1年に1回程度の照明器具の自主点検および清掃を行なうようにお願いします。

シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

・耐雷（コモン15kV、ノーマル2kV）以上の雷被害は保証の範囲外となります。

・温度使用範囲外でのご使用は保証の範囲外となります。

【LED専用電源の注意事項】

・上記の注意事項をお守り頂けなかった場合、LED専用電源の発火・感電・故障の原因となります。

・放熱を妨げるような施工（断熱材で覆う等）はしないでください。

・施工する際、右下図のような設置方向（天・地）や配線（結露等の水気切り）をしてください。

・直接水のかかる場所へ設置する場合は、別途防水カバーBOXを設けてください。

  この場合は保証の範囲外となりますのでご注意ください。

LED専用電源の設置図

断熱材施工

不可

電源線は、 断熱材の上を

通し て く だ さ い 。
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＜照明器具取付方法＞
１．取付け前の確認を行ってください。

　器具質量に十分耐えるよう、ボルト取付け部の強度を確保してください。

　（※不備がありますと落下の原因となります。）

　LED専用電源を設置してください(天井内など　断熱材施工不可)。

２．照明器具本体を固定してください。

　　M16ボルト(別途)2点で照明器具を固定してください。

　　照射角度を守って取り付けてください。

　（※付属の落下防止ワイヤーを照明器具本体とアームに取付け、落下しないようにしてください。）

３．照明器具本体からの口出し電線をLED専用電源2次側と接続してください。

　　接続箇所はスリーブ等により確実に行い、自己融着テープ、絶縁テープで十分に防水処理を施してください。

　　（※極性にご注意ください。赤…＋、青…ー、緑…アース）

　　（※接続が不十分な場合、発火、感電の原因となります。）

４．LED専用電源1次側と電源線を接続してください。

　　接続箇所はスリーブ等により確実に行い、自己融着テープ、絶縁テープで十分に防水処理を施してください。

　　（※接続が不十分な場合、発火、感電の原因となります。）

５．送電後、点灯を確認し完了です。

　　（※交流電源の投入は、必ずLED専用電源と照明器具との接続を行ってから投入してください。

　　接続を行わず（無負荷状態）、一度でも交流電源を投入した場合は出力線にDC100Vをはるかに

　　越える高電圧が発生します。この際は、交流電源を切って約5分経過する（内部コンデンサの電荷

　　が自然放電する）までは出力線に触れたり、照明器具との接続等をしないでください。）

　　（※接続が不十分な場合、大電流が流れ、発火・感電・故障の原因となります。）

照明器具部品の名称・取付工事方法

接続に関しての禁止事項

絶対に交流電源を直接照明器具口出し電線に接続しないでください。

直接交流電源を投入してしまうと、LEDが焼損します。

φ

鉛直角度調整
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ＬＥＤ照明器具
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Ｅ

V+(RED)

V-(BLUE)

ｱｰｽ(GREEN)

ＬＥＤ

専用電源

配線結線図

ACL(BLACK)
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ｱｰｽ(GREEN/YELLOW)

ＬＥＤ

専用電源

V+(RED)
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V+(RED)
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ＬＥＤ

専用電源

V+(RED)
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3Cｹｰﾌﾞﾙ

3Cｹｰﾌﾞﾙ

3Cｹｰﾌﾞﾙ

【注意シール】

この面が天方向を

向かないように

設置してください

　 施 工 時 、 灯 具 の 角 度 を 向 け た
際 な ど 、 こ の 面 が 天 方 向 を 向
か な い よ う に ご 注 意 く だ さ い 。

※ 本 製 品 に は 注 意 シ ー ル を 貼 り
付 け し て お り ま す 。
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落下防止ワイヤー取付穴

放熱フィン
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専用電源接続用口出し電線
ＶＣＴ１．２５ｓｑ－３Ｃ　２０００ｍｍ　×３本
※極性にご注意ください(赤…＋、青…－、緑…アース)

注意シール


